
RICAMBI DI ARIA 

Ricambio richiesto nei servizi igienici:  

–  edifici adibiti a residenza e assimilabili 4 vol/h in estrazione;  

– altre categorie in tabella, 8 vol/h in estrazione; 

 – il volume è quello relativo ai bagni (antibagni esclusi) 

Le portate di aria esterna e di estrazione da adottare per le diverse tipologie edilizie sono contenute nella tab.:  

– le portate di aria esterna VAE sono riferite alle condizioni normali di 15 °C, 101,325 kPa, aria secca;  

– la conversione da portate volumetriche a portate massiche si effettua con una densità pari a 1,225 kg/m3 ; 

 

 



 

 


