
IMPIANTI MISTI ARIA ACQUA (ARIA PRIMARIA) 

Ai locali da climatizzare è fornita sia aria che acqua, entrambi fluidi termovettori.  

L’aria, detta aria primaria, è costituita da sola aria esterna, in quantità sufficiente a soddisfare il richiesto livello di qualità 

dell’aria in ambiente.  

Tale portata d’aria esterna viene opportunamente trattata in una U.T.A. ed inviata ai locali da climatizzare in modo che bilanci il 

carico termico latente.  

Spesso, soprattutto in regime estivo, l'aria primaria consente di bilanciare anche parte del carico termico sensibile.  

Il secondo fluido termovettore, l’acqua, viene inviato mediante tubazioni ai terminali idraulici (generalmente ventilconvettori). 

Ai ventilconvettori viene quindi inviata acqua calda in regime invernale, fredda in regime estivo.  

E' buona norma che il fan-coil riscaldi e raffreddi senza variare l’umidità (in regime estivo, senza operare deumidificazioni). 

Le portate di aria sono ridotte rispetto agli impianti a tutt’aria, poiché l’aria necessaria per il ricambio è circa il 10-40 % di quella 

corrispondente ad un eventuale impianto a tutt’aria. Di conseguenza si riducono anche gli ingombri dei canali. 

 

 

 

 

 

  



DIMENSIONAMENTO RETE FAN COILS A VELOCITÀ COSTANTE 

Per impianti di una certa dimensione non si utilizza un collettore complanare come per i radiatori ma una linea 

principale di mandata e una di ritorno dalle quali “staccano” le linee secondarie che arrivano ai terminali radianti. 

Il dimensionamento delle tubature si può effettuare a velocità costante oppure a perdita di pressione costante. 

 

Si fissa la velocità nei vari tratti del circuito e si trova il diametro commerciale idoneo sulla base della portata di 

competenza del tratto considerato. Tramite opportune valvole di dovrà poi effettuare il bilanciamento dei terminali. 

Per evitare di avere un sistema molto sbilanciato è consigliabile ridurre i diametri dei condotti man mano si arriva al 

terminale più sfavorito. 
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SCAMBIO TERMICO NEI FAN COIL 

Negli impianti ad aria primaria i FC gestiscono solo il calore sensibile (la Ta di rugiada dell’aria deve essere 

superiore alla T media della batteria del FC). 

 

LATO ACQUA 

Qs FC = mH2O CTacqua (TR-TM)  →  TR 

La TM è indicata dal costruttore così come la portata mH2O . 

 

LATO ARIA 

Qs FC = mafc CTaria (Ta – TFC)   → TFC  

La  mafc  si trova dal volume del locale fissando una aspirazione all’ora di tutta l’aria presente nell’ambiente 

che si trova alla Ta . 

Attenzione a scegliere il numero di FC in modo che la capacità del ventilatore soddisfi la richiesta! 

 

 

 

 

  

TFC aria in uscita al FC 

Ta aria ambiente in  

ingresso al FC  es. 25°C 

TR acqua in uscita al FC 

TM acqua in ingresso al 

FC  es. 7°C 



SCHEDA TECNICA FAN COILS SERIE OMNIA DELLA AERMEC 



 

IMPIANTO AD ARIA PRIMARIA ESTIVO 

Condizioni benessere:   TA= 25-26°C   URA=50% 

 

 

Prestazioni tipiche dei FAN COILS in mancanza di schede tecniche dei costruttori. 

  



IMPIANTO AD ARIA PRIMARIA ESTIVO 

 
Condizioni benessere:   TA= 25°C   URA=50%. 
 
La TI viene generalmente fissata, compresa tra i 13 ed i 18 °C.   
 
Dal punto di vista economico sarebbe conveniente sceglierla più bassa possibile in modo da minimizzare il post-riscaldamento 
dell’aria primaria e la potenza dei ventilconvettori. Ciò però non deve creare DISCOMFORT alle persone. 
 
La portata di aria ma è quella minima di rinnovo e tale da vincere QL tot   latente immesso dalle persone nell’ambiente. 
 
ma = portata di rinnovo x n°persone    (kg/s) 
 
Noto il QL tot   si ricava la portata di vapore equivalente immessa nell’ambiente mv  . 
 

Nota mv e ma si ricava la variazione di umidità assoluta nell’ambiente:    w = mv/ma     (kgv/ kga) 
 

Nota la variazione w si ricava l’umidità assoluta del punto di immissione I :  wI = wA -w 
 
Quindi l’aria primaria sottrae all’ambiente il carico latente  QL tot   e una parte di carico sensibile pari a  Qs aria = ma CT (TA-TI) 
 
 
Batteria fredda (ideale con bypass 0) 

QBF= ma (TE-TF)    (W) 
 
 
Batteria calda 

QBC = ma (hF-hI)= ma Ct (TF- TI)  (W) 
 
 
FAN COILS 

La quantità di calore sensibile sottratta all’ambiente dall’aria primaria ma vale:    
Qs aria = ma CT (TA-TI) 
 
La parte di calore sensibile che resta da sottrarre all’aria ambiente viene trattata dai FAN COIL 
QFC = Qs tot - Qs aria    (W)  
 
Nota  la quantità di calore QFC si può procedere alla scelta dei  FAN COIL da catalogo.  
 
La scelta dei FC va fatta verificando che siano in grado di aspirare tutta l’aria presente nell’ambiente in almeno in 1 ora. 
 
QFC = maFC  CT (TA-TFC)     TFC = temperatura dell’aria all’uscita dal FAN COIL 
 
Nota la  QFC  e nota la portata di acqua indicata dal costruttore si calcola anche la TR in uscita dell’acqua dal FAN COIL 
 
QFC = mH20 FC  CT (TR-TM)     TR =  temperature dell’acqua in uscita dal FC 

 
La temperatura media dela batteria dei FC deve essere maggiore della temperatura di rugiada TR dell’aria ambiente in modo da 
non causare condensazione del vapore presente nell’aria (solo raffreddamento sensibile).  
  



DIAGRAMMA PSICROMETRICO ESTIVO 
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IMPIANTO AD ARIA PRIMARIA INVERNALE 

 
Condizioni benessere:   TA= 20°C   URA=50%. 
 
La TI viene posta uguale a TA,  cioè l’aria primaria è immessa termicamente NEUTRA con il solo compito di controllare l’umidità 
specifica e la qualità dell’aria ambiente. 
 
La portata di aria ma è quella minima di rinnovo e tale da vincere QL tot   latente immesso dalle persone nell’ambiente. 
 
ma = portata di rinnovo x n°persone    (kg/s) 
 
Noto il QL tot   si ricava la portata di vapore equivalente immessa nell’ambiente mv  . 
 

Nota mv e ma si ricava la variazione di umidità assoluta nell’ambiente:   w = mv/ma     (kgv/ kga) 
 

Nota la variazione w si ricava l’umidità assoluta del punto di immissione I :  wI = wA -w 
 
Quindi l’aria primaria fornisce all’ambiente solo il carico latente  QL tot   . 
 
Le condizioni del punto di immissione si possono raggiungere con  

 preriscaldamento fino a C   Qpre = ma Ct (TC-TE) 

 umidificazione adiabatica ideale fino a S   mH2O = ma wIC 

 post riscaldamento finale fino a I    Qpost = ma Ct (TI – TS) 

 
Tutto il calore sensibile da fornire all’ambiente viene emesso dai FAN COIL:     QFC = Qs tot (W)  
 
Nota  la quantità di calore QFC si può procedere alla scelta dei  FAN COIL da catalogo.   
La scelta dei FC va fatta verificando che siano in grado di aspirare tutta l’aria presente nell’ambiente in almeno 1 ora. 
 
QFC = maFC  CT (TFC-TA)     TFC  = temperatura dell’aria all’uscita dal FAN COIL 
 
Nota la  QFC  e nota la portata di acqua indicata dal costruttore si calcola anche la TR in uscita dell’acqua dal FAN COIL 
QFC = mH20 FC  CT (TM-TR)     TR =  temperature dell’acqua in uscita dal FC 
  



DIAGRAMMA PSICROMETRICO INVERNALE 
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